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Starosta ¯niñski
ul. Potockiego 1

88-400 ¯nin

 ¯nin, dn. 11.10.2024 r.

Znak sprawy: GN.6630.293.2024

ODPIS
PROTOKO£U Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakoñczonej w dniu 11.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej,
Gmina: Barcin (M)
Obrêb: Barcin Obr.3, dz.: 89, 153/25, 153/26, 153/137, 165, Gmina:
Barcin (W)
Obrêb: Krotoszyn, dz.: 2

Wnioskodawca:
SZAMBELAN PATRYK
ul. Padniewska 7H, 88-300 Mogilno

Inwestor:
 GMINA BARCIN
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

Projektant:  PATRYK SZAMBELAN  Inne upr.: budowlane: KUP/0203/PBE/18

Przewodnicz¹cy:
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomoœci

Sposób przeprowadzenia narady:elektroniczny

Data wp³ywu: 04.10.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt zosta³ wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imiê i nazwisko uczestnika

1 Burmistrz Barcina
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag.

Karolina £angowska

2 Elbonet S.C.
Bogusz Tucholski, Micha³
Senger
ul. Lipowa 6
89-200 Szubin

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel bran¿y nie uczestniczy³ w naradzie koordynacyjnej.

3  Stanowisko pozytywne Piotr Szymañski
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ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddzia³ Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Inowroc³aw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroc³aw
elektroniczny

Warunki uzgodnienia:

1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
Rejon Dystrybucji Inowroc³aw o rozpoczêciu prac.
2. Prace ziemne w odleg³oœci dwóch metrów z ka¿dej strony kabla
wykonywaæ rêcznie. Zabrania siê wbijania prêtów w strefie
istniej¹cych kabli. Szczegó³ow¹ trasê kabli w terenie ustaliæ na
podstawie przekopów kontrolnych.
3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczyæ je przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzy¿owania i zbli¿enia wykonaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyæ
rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcj¹
Utrzymania, a przed zasypaniem zg³osiæ do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie bêdzie ponosi³ kosztów przebudowy
i poziomowania swoich urz¹dzeñ w przypadku zmiany rzêdnych
wysokoœci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaj¹ na
wykonawcy zadania.
5. Przy projektowaniu nale¿y zachowaæ, obowi¹zuj¹ce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.
6. Zobowi¹zuje siê inwestora budowanego obiektu i wykonawcê
robót do prowadzenia prac wykluczaj¹cych mo¿liwoœæ powstania
awarii oraz:
a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej
c) udzielenia pomocy materialnej i sprzêtowej dla szybkiego usuniêcia
awarii;
d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku pr¹du.
7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s¹ niezbêdnym za³¹cznikiem do
projektu.
8. Zastrzegamy mo¿liwoœæ wyst¹pienia w terenie urz¹dzeñ i kabli nie
zinwentaryzowanych, wy³¹czonych z eksploatacji. Powy¿szy fakt
nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ do Sekcji Utrzymania w celu okreœlenia
trybu postêpowania z tym uzbrojeniem.
9. Warunki usuniêcia kolizji – 0,4 kV wydaje RD Inowroc³aw, dla kolizji
z sieci¹ 15 kV Oddzia³ Bydgoszcz, ul Warmiñskiego 8, 85-950
Bydgoszcz.
10. W trakcie prowadzenia budowy, nale¿y zachowaæ wymagania
Dozoru Technicznego, Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z
o.o., Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.) oraz innych
przepisów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem prowadzenia robót

Uzgodnienie wa¿ne 3 lata

4 ENEA Oœwietlenie sp. z o.o.
Oddzia³ Poznañ Rejon
Oœwietleniowy Bydgoszcz
ul. Koœciuszki 53
85-079 Bydgoszcz

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel bran¿y nie uczestniczy³ w naradzie koordynacyjnej.

5 Netia S.A.
ul. Grunwaldzka 229 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF OSIECKI

6 Nexera Sp z o.o.
Al. Jana Paw³a II 29,
Atrium Plaza, VI p.
00-867 Warszawa
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Bez Uwag

Andrzej Grycmacher
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7 Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarz¹dzanie Zasobami Sieci i
IT, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury
Dzia³ Ewidencji i Zarz¹dzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel bran¿y nie uczestniczy³ w naradzie koordynacyjnej.

8 PERN S.A.
09-410 P³ock
ul.Wyszogrodzka 133
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski

9 Polska Spó³ka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy w
Bydgoszczy
Gazownia w Inowroc³awiu
ul. Ks. Wawrzyniaka 39
88-100 Inowroc³aw
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uwagi do uzgodnienia:

1.	Rozpoczêcie robót nale¿y zg³osiæ pisemnie w Gazowni
w  Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczêciem

2.	W przypadku natrafienia  na niezinwentaryzowan¹ sieæ gazow¹ lub
uszkodzenia sieci gazowej nale¿y wstrzymaæ prace i niezw³ocznie
powiadomiæ
Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu  w
Inowroc³awiu
tel.. 52 3565821
3.	Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostan¹ usuniête na koszt
Inwestora
i  Wykonawcy
4.	W pobli¿u istniej¹cej sieci gazowej roboty ziemne nale¿y
wykonywaæ rêcznie.
5.	Nale¿y zachowaæ przykrycie gazoci¹gu 0,8-1,2 m
6.	Nale¿y zachowaæ wszystkie wymagane odleg³oœci od istniej¹cej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki                                    z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe i
ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Tomasz Praczyk

10 Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Us³ugowe
"WODBAR" Spó³ka z o.o.
ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

1.Przebieg przy³¹cza wodoci¹gowego i sieci kanalizacji sanitarnej w
tym t³ocznego kolektora kanalizacji sanitarnej ustalono na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej. W terenie nie wykluczamy odchyleñ
przebiegu sieci od inwentaryzacji geodezyjnej i wyst¹pienia
niezinwentaryzowanych przewodów wodoci¹gowych lub kanalizacji
sanitarnej.

2.Projektowany przewód elektroenergetyczny oœwietleniowy krzy¿uje
siê z przewodem kanalizacji sanitarnej œr. 200 mm oraz prowadzony
jest równolegle i krzy¿uje siê z t³ocznym kolektorem sanitarnym œr.
300 mm (oznaczonym na mapie do³¹czonej do uzgodnienia jako kD ).
Zachowaæ nale¿y wymagane przepisami i normami odleg³oœci
projektowanego przewodu elektroenergetycznego od przewodu
kanalizacji sanitarnej œr. 200 mm oraz od t³ocznego kolektora
kanalizacji sanitarnej œr. 300 mm.  W miejscach zbli¿enia i
skrzy¿owania zastosowaæ rury ochronne na przewodzie
elektroenergetycznym.

3.Przy lokalizacji skrzynki oœwietleniowej zachowaæ wymagane
przepisami i normami odleg³oœci od istniej¹cych przewodów
wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej, oraz od t³ocznego kolektora
sanitarnego. Na mapie do³¹czonej do uzgodnienia projektowana

Marek Jakubowski
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sanitarnego. Na mapie do³¹czonej do uzgodnienia projektowana
szafka oœwietleniowa zlokalizowana jest na t³ocznym kolektorze
sanitarnym œr. 300 mm.
Bezwzglêdnie nale¿y zmieniæ lokalizacjê szafy tak aby by³y zachowane
wymagane przepisami i normami odleg³oœci szafy oœwietleniowej od
kolektora t³ocznego, przewodu kanalizacji sanitarnej œr. 200 mm i
przewodu wodoci¹gowego œr. 40 mm.

4.Przy skrzynce z³¹cza od którego bêdzie pod³¹czany przewód
elektroenergetyczny (oœwietleniowy) zlokalizowany jest przewód
wodoci¹gowy œr. 40 mm prowadzony od sieci wodoci¹gowej do
przepompowni œcieków. Zachowaæ wymagane przepisami  i normami
odleg³oœci projektowanego przewodu elektroenergetycznego od
przewodu wodoci¹gowego, a w przypadku zbli¿enia lub skrzy¿owania
zastosowaæ rurê os³onow¹ na przewodzie elektroenergetycznym.

5.Wszystkie prace w obrêbie przepompowni œcieków prowadziæ w
sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ uszkodzenie infrastruktury
przepompowni œcieków oraz przewodów wodoci¹gowych, kanalizacji
sanitarnej w tym t³ocznego kolektora sanitarnego.

6.Zachowaæ wymagane przepisami i normami odleg³oœci
projektowanych s³upów oœwietleniowych od przewodów
wodoci¹gowych i przewodów kanalizacji sanitarnej oraz od innej
infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej (w przypadku monta¿u
s³upów w obrêbie sieci wodoci¹gowych i sieci kanalizacji sanitarnej).

7.W przypadku wyst¹pienia nieprzewidzianych problemów
technicznych zwi¹zanych
z kolizjami, zbli¿eniami, skrzy¿owaniami lub wyst¹pieniem
niezinwentaryzowanej infrastruktury eksploatowanej przez Spó³kê
,,Wodbar” nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ PPU ,,Wodbar” Sp. z o.o.
w celu opracowania optymalnego rozwi¹zania technicznego
problemu.

8.Prace ziemne w bliskiej odleg³oœci przewodów wodoci¹gowych,
kanalizacji sanitarnej,
w tym t³ocznego kolektora sanitarnego mo¿na prowadziæ sprzêtem
mechanicznym warunkowo, po dok³adnym zlokalizowaniu
usytuowania ruroci¹gów z zachowaniem szczególnej ostro¿noœci.

9.Inwestor i wykonawca robót zobowi¹zany jest do prowadzenia prac
w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ uszkodzenia przewodów
wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej w tym t³ocznego kolektora
sanitarnego oraz  innej infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacji
sanitarnej nale¿¹cej do PPU ,,Wodbar” Sp. z o.o. oraz pokrycia
wszystkich kosztów zwi¹zanych z ewentualnym powstaniem awarii na
skutek prowadzenia tych prac.

10. Zobowi¹zujemy Wykonawcê robót do pisemnego
poinformowania PPU „Wodbar”
Sp. z o.o. w Barcinie, ul. Dworcowa 12, mail: sekretariat@wodbar.pl o
planowanym terminie rozpoczêcia prac, wraz ze wskazaniem osób
uprawnionych  do kontaktu, celem ustalenia w terenie dok³adnego
przebiegu sieci i miejsc kolizji projektowanej sieci
elektroenergetycznej (oœwietleniowej) z urz¹dzeniami
eksploatowanymi przez PPU ,,Wodbar” Sp. z o.o.

Treœæ protoko³u zosta³a uzgodniona z osobami, które uczestniczy³y w naradzie wy³¹cznie za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduj¹ siê nastêpuj¹ce punkty osnowy geodezyjnej: N33120Bd4-SP11160, N33120Bd4-SP11380,
N33120Bd4-SP11390, N33120Bd4-SP21560.
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Z upowa¿nienia Starosty ¯niñskiego
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomoœci

..............................................................................
Podpis przewodnicz¹cego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustaw¹ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z póŸn. zm.). W myœl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mog¹ wzi¹æ udzia³ równie¿ inne podmioty, które mog¹ byæ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególnoœci zarz¹dzaj¹ce terenami zamkniêtymi, w przypadku sytuowania czêœci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treœæ mapy zasadniczej, która mo¿e nie zawieraæ projektów wszystkich
urz¹dzeñ podziemnych nie podlegaj¹cych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z póŸn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj¹ ochronie w myœl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z póŸn. zm.).



Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale,Geodezji, Kartografii, Katastru i,Nieruchomości
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Starosta ¯niñski
ul. Potockiego 1

88-400 ¯nin

 ¯nin, dn. 11.10.2024 r.

Znak sprawy: GN.6630.293.2024

ODPIS
PROTOKO£U Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakoñczonej w dniu 11.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej,
Gmina: Barcin (M)
Obrêb: Barcin Obr.3, dz.: 89, 153/25, 153/26, 153/137, 165, Gmina:
Barcin (W)
Obrêb: Krotoszyn, dz.: 2

Wnioskodawca:
SZAMBELAN PATRYK
ul. Padniewska 7H, 88-300 Mogilno

Inwestor:
 GMINA BARCIN
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

Projektant:  PATRYK SZAMBELAN  Inne upr.: budowlane: KUP/0203/PBE/18

Przewodnicz¹cy:
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomoœci

Sposób przeprowadzenia narady:elektroniczny

Data wp³ywu: 04.10.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt zosta³ wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imiê i nazwisko uczestnika

1 Burmistrz Barcina
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag.

Karolina £angowska

2 Elbonet S.C.
Bogusz Tucholski, Micha³
Senger
ul. Lipowa 6
89-200 Szubin

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel bran¿y nie uczestniczy³ w naradzie koordynacyjnej.

3  Stanowisko pozytywne Piotr Szymañski
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ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddzia³ Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Inowroc³aw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroc³aw
elektroniczny

Warunki uzgodnienia:

1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
Rejon Dystrybucji Inowroc³aw o rozpoczêciu prac.
2. Prace ziemne w odleg³oœci dwóch metrów z ka¿dej strony kabla
wykonywaæ rêcznie. Zabrania siê wbijania prêtów w strefie
istniej¹cych kabli. Szczegó³ow¹ trasê kabli w terenie ustaliæ na
podstawie przekopów kontrolnych.
3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczyæ je przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzy¿owania i zbli¿enia wykonaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyæ
rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcj¹
Utrzymania, a przed zasypaniem zg³osiæ do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie bêdzie ponosi³ kosztów przebudowy
i poziomowania swoich urz¹dzeñ w przypadku zmiany rzêdnych
wysokoœci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaj¹ na
wykonawcy zadania.
5. Przy projektowaniu nale¿y zachowaæ, obowi¹zuj¹ce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.
6. Zobowi¹zuje siê inwestora budowanego obiektu i wykonawcê
robót do prowadzenia prac wykluczaj¹cych mo¿liwoœæ powstania
awarii oraz:
a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej
c) udzielenia pomocy materialnej i sprzêtowej dla szybkiego usuniêcia
awarii;
d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku pr¹du.
7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s¹ niezbêdnym za³¹cznikiem do
projektu.
8. Zastrzegamy mo¿liwoœæ wyst¹pienia w terenie urz¹dzeñ i kabli nie
zinwentaryzowanych, wy³¹czonych z eksploatacji. Powy¿szy fakt
nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ do Sekcji Utrzymania w celu okreœlenia
trybu postêpowania z tym uzbrojeniem.
9. Warunki usuniêcia kolizji – 0,4 kV wydaje RD Inowroc³aw, dla kolizji
z sieci¹ 15 kV Oddzia³ Bydgoszcz, ul Warmiñskiego 8, 85-950
Bydgoszcz.
10. W trakcie prowadzenia budowy, nale¿y zachowaæ wymagania
Dozoru Technicznego, Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z
o.o., Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.) oraz innych
przepisów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem prowadzenia robót

Uzgodnienie wa¿ne 3 lata

4 ENEA Oœwietlenie sp. z o.o.
Oddzia³ Poznañ Rejon
Oœwietleniowy Bydgoszcz
ul. Koœciuszki 53
85-079 Bydgoszcz

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel bran¿y nie uczestniczy³ w naradzie koordynacyjnej.

5 Netia S.A.
ul. Grunwaldzka 229 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF OSIECKI

6 Nexera Sp z o.o.
Al. Jana Paw³a II 29,
Atrium Plaza, VI p.
00-867 Warszawa
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Bez Uwag

Andrzej Grycmacher
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7 Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarz¹dzanie Zasobami Sieci i
IT, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury
Dzia³ Ewidencji i Zarz¹dzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel bran¿y nie uczestniczy³ w naradzie koordynacyjnej.

8 PERN S.A.
09-410 P³ock
ul.Wyszogrodzka 133
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski

9 Polska Spó³ka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy w
Bydgoszczy
Gazownia w Inowroc³awiu
ul. Ks. Wawrzyniaka 39
88-100 Inowroc³aw
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uwagi do uzgodnienia:

1.	Rozpoczêcie robót nale¿y zg³osiæ pisemnie w Gazowni
w  Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczêciem

2.	W przypadku natrafienia  na niezinwentaryzowan¹ sieæ gazow¹ lub
uszkodzenia sieci gazowej nale¿y wstrzymaæ prace i niezw³ocznie
powiadomiæ
Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu  w
Inowroc³awiu
tel.. 52 3565821
3.	Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostan¹ usuniête na koszt
Inwestora
i  Wykonawcy
4.	W pobli¿u istniej¹cej sieci gazowej roboty ziemne nale¿y
wykonywaæ rêcznie.
5.	Nale¿y zachowaæ przykrycie gazoci¹gu 0,8-1,2 m
6.	Nale¿y zachowaæ wszystkie wymagane odleg³oœci od istniej¹cej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki                                    z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe i
ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Tomasz Praczyk

10 Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Us³ugowe
"WODBAR" Spó³ka z o.o.
ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

1.Przebieg przy³¹cza wodoci¹gowego i sieci kanalizacji sanitarnej w
tym t³ocznego kolektora kanalizacji sanitarnej ustalono na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej. W terenie nie wykluczamy odchyleñ
przebiegu sieci od inwentaryzacji geodezyjnej i wyst¹pienia
niezinwentaryzowanych przewodów wodoci¹gowych lub kanalizacji
sanitarnej.

2.Projektowany przewód elektroenergetyczny oœwietleniowy krzy¿uje
siê z przewodem kanalizacji sanitarnej œr. 200 mm oraz prowadzony
jest równolegle i krzy¿uje siê z t³ocznym kolektorem sanitarnym œr.
300 mm (oznaczonym na mapie do³¹czonej do uzgodnienia jako kD ).
Zachowaæ nale¿y wymagane przepisami i normami odleg³oœci
projektowanego przewodu elektroenergetycznego od przewodu
kanalizacji sanitarnej œr. 200 mm oraz od t³ocznego kolektora
kanalizacji sanitarnej œr. 300 mm.  W miejscach zbli¿enia i
skrzy¿owania zastosowaæ rury ochronne na przewodzie
elektroenergetycznym.

3.Przy lokalizacji skrzynki oœwietleniowej zachowaæ wymagane
przepisami i normami odleg³oœci od istniej¹cych przewodów
wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej, oraz od t³ocznego kolektora
sanitarnego. Na mapie do³¹czonej do uzgodnienia projektowana

Marek Jakubowski



GN.6630.293.2024

Dokument wygenerowa³(a): Klaudia Zrobek, dn. 11-10-2024 13:56:44
Je¿eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczêci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo¿na go zweryfikowaæ tylko odpowiednim programem

Strona 4 z 5

sanitarnego. Na mapie do³¹czonej do uzgodnienia projektowana
szafka oœwietleniowa zlokalizowana jest na t³ocznym kolektorze
sanitarnym œr. 300 mm.
Bezwzglêdnie nale¿y zmieniæ lokalizacjê szafy tak aby by³y zachowane
wymagane przepisami i normami odleg³oœci szafy oœwietleniowej od
kolektora t³ocznego, przewodu kanalizacji sanitarnej œr. 200 mm i
przewodu wodoci¹gowego œr. 40 mm.

4.Przy skrzynce z³¹cza od którego bêdzie pod³¹czany przewód
elektroenergetyczny (oœwietleniowy) zlokalizowany jest przewód
wodoci¹gowy œr. 40 mm prowadzony od sieci wodoci¹gowej do
przepompowni œcieków. Zachowaæ wymagane przepisami  i normami
odleg³oœci projektowanego przewodu elektroenergetycznego od
przewodu wodoci¹gowego, a w przypadku zbli¿enia lub skrzy¿owania
zastosowaæ rurê os³onow¹ na przewodzie elektroenergetycznym.

5.Wszystkie prace w obrêbie przepompowni œcieków prowadziæ w
sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ uszkodzenie infrastruktury
przepompowni œcieków oraz przewodów wodoci¹gowych, kanalizacji
sanitarnej w tym t³ocznego kolektora sanitarnego.

6.Zachowaæ wymagane przepisami i normami odleg³oœci
projektowanych s³upów oœwietleniowych od przewodów
wodoci¹gowych i przewodów kanalizacji sanitarnej oraz od innej
infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej (w przypadku monta¿u
s³upów w obrêbie sieci wodoci¹gowych i sieci kanalizacji sanitarnej).

7.W przypadku wyst¹pienia nieprzewidzianych problemów
technicznych zwi¹zanych
z kolizjami, zbli¿eniami, skrzy¿owaniami lub wyst¹pieniem
niezinwentaryzowanej infrastruktury eksploatowanej przez Spó³kê
,,Wodbar” nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ PPU ,,Wodbar” Sp. z o.o.
w celu opracowania optymalnego rozwi¹zania technicznego
problemu.

8.Prace ziemne w bliskiej odleg³oœci przewodów wodoci¹gowych,
kanalizacji sanitarnej,
w tym t³ocznego kolektora sanitarnego mo¿na prowadziæ sprzêtem
mechanicznym warunkowo, po dok³adnym zlokalizowaniu
usytuowania ruroci¹gów z zachowaniem szczególnej ostro¿noœci.

9.Inwestor i wykonawca robót zobowi¹zany jest do prowadzenia prac
w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ uszkodzenia przewodów
wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej w tym t³ocznego kolektora
sanitarnego oraz  innej infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacji
sanitarnej nale¿¹cej do PPU ,,Wodbar” Sp. z o.o. oraz pokrycia
wszystkich kosztów zwi¹zanych z ewentualnym powstaniem awarii na
skutek prowadzenia tych prac.

10. Zobowi¹zujemy Wykonawcê robót do pisemnego
poinformowania PPU „Wodbar”
Sp. z o.o. w Barcinie, ul. Dworcowa 12, mail: sekretariat@wodbar.pl o
planowanym terminie rozpoczêcia prac, wraz ze wskazaniem osób
uprawnionych  do kontaktu, celem ustalenia w terenie dok³adnego
przebiegu sieci i miejsc kolizji projektowanej sieci
elektroenergetycznej (oœwietleniowej) z urz¹dzeniami
eksploatowanymi przez PPU ,,Wodbar” Sp. z o.o.

Treœæ protoko³u zosta³a uzgodniona z osobami, które uczestniczy³y w naradzie wy³¹cznie za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduj¹ siê nastêpuj¹ce punkty osnowy geodezyjnej: N33120Bd4-SP11160, N33120Bd4-SP11380,
N33120Bd4-SP11390, N33120Bd4-SP21560.
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Z upowa¿nienia Starosty ¯niñskiego
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomoœci

..............................................................................
Podpis przewodnicz¹cego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustaw¹ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z póŸn. zm.). W myœl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mog¹ wzi¹æ udzia³ równie¿ inne podmioty, które mog¹ byæ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególnoœci zarz¹dzaj¹ce terenami zamkniêtymi, w przypadku sytuowania czêœci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treœæ mapy zasadniczej, która mo¿e nie zawieraæ projektów wszystkich
urz¹dzeñ podziemnych nie podlegaj¹cych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z póŸn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj¹ ochronie w myœl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z póŸn. zm.).



Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale,Geodezji, Kartografii, Katastru i,Nieruchomości
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